
6 簗川発電所、大川取水堰堤　位置図

7 高森高原風力発電所　位置図

30 高森高原風力発電所変電所　　　消防用設備　配置図　計　 2枚

10 岩洞第一発電所　　　　　　　　消防用設備　配置図　計  20枚（以下、表紙含む）

11 岩洞第二発電所　　　　　　　　消防用設備　配置図　計　 4枚

施設総合管理所ほか消防用設備点検業務委託

                                 図面目次

1 岩洞ダム周辺　位置図

2 岩洞第一発電所、岩洞第二発電所　位置図

3 御所、四十四田、施設総合管理所　位置図

4 八幡平市方面　位置図

5 稲庭高原風力発電所　位置図

12 逆川揚水所　　　　　　　　　　消防用設備　配置図　計　 2枚

13 岩洞ダム土木設備　　　　　　　消防用設備　配置図　計　 8枚

14 四十四田発電所　　　　　　　　消防用設備　配置図　計　 7枚

15 御所発電所　　　　　　　　　　消防用設備　配置図　計　 6枚

16 滝発電所　　　　　　　　　　　消防用設備　配置図　計　 2枚

17 北ノ又発電所　　　　　　　　　消防用設備　配置図　計　 6枚

18 北ノ又第二発電所　　　　　　　消防用設備　配置図　計　 4枚

19 北ノ又第二発電所ヘッドタンク　消防用設備　配置図　計　 2枚

20 松川発電所　　　　　　　　　　消防用設備　配置図　計　 3枚

21 松川発電所取水口　　　　　　　消防用設備　配置図　計　 2枚

22 松川発電所ヘッドタンク　　　　消防用設備　配置図　計　 2枚

23 柏台発電所　　　　　　　　　　消防用設備　配置図　計　 4枚

28 施設総合管理所　　　　　　　　消防用設備　配置図　計　11枚

29 四十四田クラブ　　　　　　　　消防用設備　配置図　計　 4枚

33 簗川発電所　　　　　　　　　　消防用設備　配置図　計　 3枚

8 滝発電所　位置図

32 高森高原風力発電所開閉所　　　消防用設備　配置図　計　 2枚

35 各発電所消防設備一覧　　　　　　　　　　　　　　　計　47枚

31 高森高原風力発電所雪上車車庫　消防用設備　配置図　計　 2枚

34 早池峰発電所　　　　　　　　　消防用設備　配置図　計　 4枚

9 早池峰発電所　位置図

26 北ノ又第三発電所　　　　　　　消防用設備　配置図　計　 2枚

27 稲庭高原風力発電所　　　　　　消防用設備　配置図　計　 3枚

24 柏台発電所取水口　　　　　　　消防用設備　配置図　計　 2枚

25 柏台発電所ヘッドタンク　　　　消防用設備　配置図　計　 2枚



逆川揚水所

業務委託名

図  名

図面番号

施 設 総 合 管 理 所

施設総合管理所ほか消防設備点検業務委託

岩洞ダム周辺施設 位置図

1

岩 手 県 企 業 局

向井ノ沢取水堰堤

岩洞ダム余水吐ゲート巻上室

岩洞堰堤管理事務所

岩洞ダム管理用船舶艇庫

岩洞ダム取水口



岩洞第一発電所

業務委託名

図  名

図面番号

施設総合管理所ほか消防設備点検業務委託

岩洞第一発電所、岩洞第二発電所 位置図

2

岩 手 県 企 業 局

施 設 総 合 管 理 所

岩洞第二発電所



業務委託名

図  名

図面番号

施 設 総 合 管 理 所

施設総合管理所ほか消防設備点検業務委託

御所、四十四田、施設総合管理所 位置図

3

岩 手 県 企 業 局

四十四田発電所

施設総合管理所

四十四田クラブ

御所発電所



柏台発電所

業務委託名

図  名

図面番号

施設総合管理所ほか消防設備点検業務委託

八幡平市方面 位置図

4

岩 手 県 企 業 局

施 設 総 合 管 理 所

松川発電所

柏台雪上車車庫

北ノ又第二発電所

北ノ又第二発電所ヘッドタンク
北ノ又発電所

北ノ又第三発電所

柏台発電所ヘッドタンク

柏台発電所取水口

松川発電所取水口

松川発電所ヘッドタンク



業務委託名

図  名

図面番号

施 設 総 合 管 理 所

施設総合管理所ほか消防設備点検業務委託

稲庭高原風力発電所 位置図

5

岩 手 県 企 業 局

稲庭高原風力発電所

雪上車車庫

稲庭高原風力発電所



業務委託名

図  名

図面番号

施設総合管理所ほか消防設備点検業務委託

簗川発電所、大川取水堰堤 位置図

6

岩 手 県 企 業 局

施 設 総 合 管 理 所

大川取水堰堤

簗川発電所



業務委託名

図  名

図面番号

施 設 総 合 管 理 所

施設総合管理所ほか消防設備点検業務委託

高森高原風力発電所 位置図

7

岩 手 県 企 業 局

高森高原風力発電所

変電所

高森高原風力発電所

雪上車車庫

高森高原風力発電所

変電所



業務委託名

図  名

図面番号

施 設 総 合 管 理 所

施設総合管理所ほか消防設備点検業務委託

滝発電所 位置図

8

岩 手 県 企 業 局

滝発電所



早池峰発電所

業務委託名

図  名

図面番号

施 設 総 合 管 理 所

施設総合管理所ほか消防設備点検業務委託

早池峰発電所 位置図

9

岩 手 県 企 業 局



岩手県企業局

岩洞第一発電所

消防用設備配置図

施設総合管理所



岩１－Ｆ１－１

岩１－Ｆ１－２

岩１－Ｆ１－５

岩１－Ｂ１－１

岩１－Ｆ１－４

岩１－Ｆ１－３

岩１－Ｆ２－１

岩１－Ｆ２－２

岩１－Ｆ２－３

岩１－Ｆ２－４

岩洞第一発電所発電所名

事務所名称

消火器

自火報

誘導標識



岩洞第一発電所発電所名

インクライン・

プラットホーム・倉庫
名称

インクライン

消火器

岩１－ｲﾝｸﾗｲﾝ台車１

岩１－ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ１

岩１－倉庫１



雪上車

消火器

岩１－車庫２

岩１－車庫１

岩１－車庫３

岩洞第一発電所発電所名

車 庫名称



消火器

岩洞第一発電所発電所名

地下その１（消火器）名称

岩１－地下－１

岩１－地下－４

岩１－地下－２

岩１－地下－３



消火器

岩洞第一発電所発電所名

地下その２（消火器）名称

岩１－地下－５



消火器

岩洞第一発電所発電所名

地下その３（消火器）名称

岩１－地下－６岩１－地下－７岩１－地下－８

岩１－地下－10岩１－地下－11

岩１－地下－９



消火器

岩洞第一発電所発電所名

地下その４（消火器）名称

岩１－地下－12



消火器

岩洞第一発電所発電所名

危険物庫名称

岩１－危険物庫1



岩洞第一発電所発電所名

屋外貯蔵所・倉庫・

インクライン室
名称

消火器

岩１－ｲﾝｸﾗｲﾝ1

岩１－北側倉庫１



岩洞第一発電所 発電所名 

発電所地下（排煙設備１） 名称   排煙口 

  ダンパー 

  ダンパー(FD以外) 

施設総合管理所ほか消防用設備点検業務委託 

 

 

 

 



岩洞第一発電所 発電所名 

発電所地下（排煙設備２） 名称 
  排煙口 

  ダンパー 

  ダンパー(FD以外) 

施設総合管理所ほか消防用設備点検業務委託 

 

 



岩洞第一発電所 発電所名 

発電所地上（排煙設備） 名称 

  ダンパー 

施設総合管理所ほか消防用設備点検業務委託 

 

 



岩洞第一発電所発電所名

地下誘導設備１名称

自火報

誘導灯

放送設備

排煙口



岩洞第一発電所発電所名

地下誘導設備２名称

自火報

誘導灯

増幅器操作部

放送設備



岩洞第一発電所発電所名

地下自動火災報知設備名称

自火報

発信機



岩洞第一発電所発電所名

地下自動火災報知設備名称

自火報



岩洞第一発電所発電所名

インクライン放送設備名称

放送設備



岩洞第一発電所発電所名

事務所放送設備名称

放送設備



岩洞第一発電所発電所名

取水口 平面図名称

消火器

受信機

熱・煙感知器

誘導灯・標識

岩１－取水口－１



岩手県企業局

岩洞第二発電所

消防用設備配置図

施設総合管理所



岩洞第二発電所発電所名

１階・２階平面図名称

１階平面図

消火器

２階平面図

岩２－Ｆ１－２

岩２－Ｆ１－１

岩２－Ｆ２－１

岩２－Ｆ２－２

岩２－Ｆ２－３



消火器

岩洞第二発電所発電所名

１階・２階平面図名称

岩２－Ｂ２－１

地下２階平面

地下１階平面

ＵＰＳ

岩２－Ｂ１－１岩２－Ｂ１－２





岩手県企業局

逆川揚水所

消防用設備配置図

施設総合管理所



逆川揚水所発電所名

１階・２階平面図名称

消火器

自火報

受信機

逆川－Ｆ１－１

逆川－Ｆ１－２

逆川－Ｆ２－１

逆川－Ｆ２－２

逆川－Ｆ２－３



岩手県企業局

岩洞ダム土木設備

消防用設備配置図

施設総合管理所



岩洞土木設備発電所名

岩洞堰堤管理事務所 平面図名称
消火器



少量危険物保管庫



岩洞第一発電所発電所名

岩洞ダム取水口
取水塔 平面図

名称

消火器



岩洞土木設備発電所名

岩洞ダム余水吐ゲート巻上室
平面図

名称
消火器









岩手県企業局

四十四田発電所

消防用設備配置図

施設総合管理所



四十四田発電所発電所名

１階平面図名称

配電盤

四－屋外油庫－１

四－屋外油庫－２

四－Ｆ１－１

四－Ｆ１－４

四－Ｆ１－３

四－Ｆ１－５

四－Ｆ１－２

天井クレーン運転室

PH1

消火器

発信機

受信機

熱・煙感知器

誘導標識

誘導灯



四十四田発電所発電所名

地下１階平面図名称

四－Ｂ１－１

四－Ｂ１－２

四－Ｂ１－３

四－Ｂ１－４

四－Ｂ１－５

消火器

発信機

受信機

熱・煙感知器

誘導標識

誘導灯



四十四田発電所発電所名

地下２階平面図名称

四－Ｂ２－２ 四－Ｂ２－１

消火器

発信機

受信機

熱・煙感知器

誘導標識

誘導灯



四十四田発電所発電所名

地下３階平面図名称

Ｉ／Ｏ盤

四－Ｂ３－１ 四－Ｂ３－２

四－Ｂ３－３

四－Ｂ３－４

四－Ｂ３－５

消火器

発信機

受信機

熱・煙感知器

誘導標識

誘導灯



四十四田発電所発電所名

地下４階平面図名称

四－Ｂ４－２

四－Ｂ４－１

消火器

発信機

受信機

熱・煙感知器

誘導標識

誘導灯



四十四田発電所発電所名

地下５階平面図名称

四－Ｂ５－１

消火器

発信機

受信機

熱・煙感知器

誘導標識

誘導灯



岩手県企業局

御所発電所

消防用設備配置図

施設総合管理所



御－Ｆ１－１

御－Ｆ１－２

御－Ｆ１－３

御－Ｆ１－４

御所発電所発電所名

１階平面図名称

消火器

受信機

熱・煙感知器

誘導灯・標識



御所発電所発電所名

地下１階平面図名称

御－Ｂ１－１

御－Ｂ１－２

御－Ｂ１－３

御－Ｂ１－４

御－Ｂ１－５

放水路巻上室

御－Ｂ１－６

消火器

発信機・地区音響

熱・煙感知器

誘導灯・標識



御所発電所発電所名

地下２階平面図名称

御－Ｂ２－１

御－Ｂ２－２

御－Ｂ２－４

御－Ｂ２－３

消火器

発信機・地区音響

熱・煙感知器

誘導灯・標識



御所発電所発電所名

地下３階平面図名称

御－Ｂ３－１御－Ｂ３－２

御－Ｂ３－３

御－Ｂ３－４

御－Ｂ３－５

御－Ｂ３－６

消火器

発信機・地区音響

熱・煙感知器

誘導灯・標識



御所発電所発電所名

地下４階平面図名称

階段

階段
御－Ｂ４－１

御－Ｂ４－２

御－Ｂ４－３

御－Ｂ４－４

御－Ｂ４－５

消火器

発信機・地区音響

熱・煙感知器

誘導灯・標識



岩手県企業局

滝発電所

消防用設備配置図

施設総合管理所



岩　手　県　企　業　局

発電所名 滝発電所

名称 １F平面図

a a'

消火器

煙、熱感知器

受信機



岩手県企業局

北ノ又発電所

消防用設備配置図

施設総合管理所





北ノ又発電所発電所名

地下１階平面図名称

消火器

受信機

熱・煙感知器

誘導灯

北－Ｂ１－２

北－Ｂ１－１



北ノ又発電所発電所名

地下２階平面図名称

消火器

受信機

熱・煙感知器

誘導灯

北－Ｂ２－１



北ノ又発電所発電所名

２階・天井平面図名称

消火器

受信機

熱・煙感知器

誘導灯

北－Ｆ２－１

北－Ｆ２－２



消火器

北ノ又発電所発電所名

雪上車車庫 面図名称

雪上車 雪上車



岩手県企業局

北ノ又第二発電所

消防用設備配置図

施設総合管理所



北ノ又第二発電所発電所名

２階・天井平面図名称

消火器

受信機

熱・煙感知器

誘導灯
北二－Ｆ２－３

北二－Ｆ２－１

北二－Ｆ２－２



北ノ又第二発電所発電所名

１階平面図名称

消火器

受信機

熱・煙感知器

誘導灯

北二－Ｆ１－１

北二－Ｆ１－２

北二－Ｆ１－３

北二－Ｆ１－４

北二－Ｆ１－５



北ノ又第二発電所発電所名

地下１階平面図名称

消火器

受信機

熱・煙感知器

誘導灯

北二－Ｂ１－２

北二－Ｂ１－１



岩手県企業局

北ノ又第二発電所ヘッドタンク

消防用設備配置図

施設総合管理所



北ノ又第二発電所発電所名

ヘッドタンク平面図名称
消火器

北二－ＨＴ－１

北二－ＨＴ－２



岩手県企業局

松川発電所

消防用設備配置図

施設総合管理所



松川発電所発電所名

１階平面図名称

消火器

受信機

熱・煙感知器

誘導灯

北二－Ｂ１－２

北二－Ｂ１－１

松川－Ｆ１－１

松川－Ｆ１－２

松川－Ｆ１－４

松川－Ｆ１－３



松川発電所発電所名

地下１平面図名称

消火器

受信機

熱・煙感知器

誘導灯・標識

松川－Ｂ１－１ 松川－Ｂ１－２

松川－Ｂ１－３ 松川－Ｂ１－４



岩手県企業局

松川発電所取水口

消防用設備配置図

施設総合管理所



松川発電所発電所名

取水口名称

消火器

受信機

熱・煙感知器

誘導灯・標識



岩手県企業局

松川発電所ヘッドタンク

消防用設備配置図

施設総合管理所



松川発電所発電所名

ヘッドタンク名称

消火器

受信機

熱・煙感知器

誘導灯・標識

松川－ＨＴ－１

地下トンネル

無名沢トンネル入口側（ヘッドタンク）



岩手県企業局

柏台発電所

消防用設備配置図

施設総合管理所



柏台発電所発電所名

２階平面図名称

消火器

受信機

熱・煙感知器

誘導灯・標識

柏台－Ｆ２－１

柏台－Ｆ２－２



柏台発電所発電所名

１階平面図名称

消火器

受信機

熱・煙感知器

誘導灯・標識

柏台－Ｆ１－１

柏台－Ｆ１－２

柏台－Ｆ１－３

柏台－Ｆ１－４



柏台発電所発電所名

地下１階平面図名称

消火器

受信機

熱・煙感知器

誘導灯・標識

柏台－Ｂ１－１ 柏台－Ｂ１－２

柏台－Ｂ１－３



岩手県企業局

柏台発電所取水口

消防用設備配置図

施設総合管理所



消火器

柏台発電所発電所発電所名

取水口 平面図名称

柏台－SY－１



岩手県企業局

柏台発電所ヘッドタンク

消防用設備配置図

施設総合管理所



柏台発電所発電所名

ヘッドタンク平面図名称

柏台－HT－１

消火器



岩手県企業局

北ノ又第三発電所

消防用設備配置図

施設総合管理所



北三－Ｆ１－１

北ノ又第三発電所発電所名

発電所 平面図名称

消火器





稲庭高原風力発電所発電所名

電気室 平面図名称

消火器

受信機

熱・煙感知器

誘導灯・標識

稲庭－電気－１



消火器

稲庭風力発電所発電所名

雪上車車庫 平面図名称

稲庭－車庫－１

稲庭－車庫－２









女性用休憩室

GS17060035
線



施設総合管理所　2階

女性用休憩室

GS17060035
長方形

GS17060035
線











GS17060035
長方形

GS17060035
長方形

GS17060035
楕円

GS17060035
長方形

GS17060035
長方形

GS17060035
長方形

GS17060035
長方形

GS17060035
長方形

GS17060035
線

GS17060035
線

GS19060068
線

GS19060068
線







書庫

書庫

書庫







岩手県企業局

高森高原風力発電所変電所

消防用設備配置図

施設総合管理所



高森変電所－１１

定温式スポット型感知器

トイレ

トイレ

倉庫

27.5㎡

66㎡

電気室（1）（制御室）

湯沸室

通路

±0

±0

±0

±0

±0

+150

+150
+150

-350

-100 -100

-350

-350
-350

-200

①

②

風除室(1)風除室(2)

56.4㎡

21㎡

監視室

書 庫

-100 -150

-100 -150

-100

-150

-100

-150

電気室（2）（INV室）

229.5㎡

±0電気室（3）（蓄電池盤室）

-200

-150

-150

-150

-200

竪樋 竪樋 竪樋 竪樋
竪樋

竪樋竪樋竪樋竪樋

-200

-250

竪樋
竪樋-200

-250

消

消

消

消

消
消

消

消

消

消

消

消

消 消→

→

→

→

→

→ →

→

→

→

→

→

→

高森高原風力発電所　変電所建屋　消火器・標識　位置図　S=1/100

3

入口(両開き門扉)

72kV C-GIS

取引用計量器盤

屋外鉄構

26MVA変圧器

1

2 母線盤

(H13)

風車用遮断器盤
(H11)

所内変圧器盤1

(H15)

NGR盤
(H16)

VT盤　(H12)

LBS盤1
(H14)

高森高原風力発電所　屋外変電設備　消火器　位置図　S=1/100

天井裏天井裏
天井裏

天井裏

受信機 Ｐ型１級５回線　埋込型　自動試験機能付　

ＤＣ２４Ｖ，１０ｍＡ

終端抵抗 １０ＫΩ

地区ベル

定温式スポット型感知器

凡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　例

備　　　　　　　　　考記　　　号 名　　　　　　　　称

Ｐ

２種、露出型

１種、７５℃、防水型

差動式スポット型感知器

総合盤 Ｐ型１級、露出型

特種、６５℃、防水型

定温式スポット型感知器 特種、６５℃、普通型０

０

光電式煙感知器 ２種、露出型、自動試験機能付Ｓ
Ｃ

Ｐ型１級発信機

Ｂ

Ｐ Ｂ

消

消

消

EM-HP1.2-10P(PF28)

EM-HP1.2-5P(PF22)

天井裏

１Ｆ

Ｂ12435
H

ＥＭ－ＨＰ１．２－５Ｐ（ＰＦ２２） ＥＭ－ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＰＦ２８）

自動火災報知設備　系統図

1

2

3
5

4

Ｐ Ｂ Ｐ Ｂ

高森変電所－１

高森変電所－２

高森変電所－３

高森変電所－５

高森変電所－６

高森変電所－７

高森変電所－４

高森変電所－１０

高森変電所－９

高森変電所－１２

高森変電所－１３

高森変電所－８

高森屋変－１

高森屋変－２

高森屋変－３

発電所名

名　　称

高森高原風力発電所

変電所、屋外変電設備　平面図

消 消火器

消 大型消火器

避難口誘導標識

通路誘導標識（両矢印）

通路誘導標識（片矢印）

→

→→

消 消火器 4型、蓄圧式

10型、蓄圧式

50型、蓄圧式、車載式

Ｐ Ｂ

Ｐ Ｂ

Ｂ

Ｓ
Ｃ

Ｓ
Ｃ

Ｓ
Ｃ

Ｓ
Ｃ

Ｓ
Ｃ

Ｓ
Ｃ

Ｓ
Ｃ

Ｓ
Ｃ

Ｓ
Ｃ

Ｓ
Ｃ

Ｓ
Ｃ

Ｓ
Ｃ

Ｓ
Ｃ

Ｓ
Ｃ

Ｓ
Ｃ

Ｓ
Ｃ

Ｓ
Ｃ

Ｓ
Ｃ

Ｓ
Ｃ

Ｓ
Ｃ

Ｓ
Ｃ

Ｓ
Ｃ

００

０

０

Ｓ
Ｃ

トイレ

トイレ

倉庫

27.5㎡

66㎡

電気室（1）（制御室）

湯沸室

通路

±0

±0

±0

±0

±0

+150

+150
+150

-350

-100 -100

-350

-350
-350

-200

2,0001,000 1,300

2,000

1
,9
80

8
,
27
0

60
0

8
50

2
,7
50

1,
60
0①

②

1,0001,2001,500

2
,2
00

3
,0
80

1
,3
00

1
,
30
0

2
,2
00

床面積：1,087 ㎡

風除室(1)風除室(2)

56.4㎡

21㎡

監視室

書 庫

Ｎ

-100 -150

-100 -150

-100

-150

-100

-150

給気孔を示す
（52ヵ所）

給気孔を示す
（26ヵ所）

電気室（2）（INV室）

229.5㎡

±0電気室（3）（蓄電池盤室）

2,200 1,3002,000

-200

-150

-150

-150

-200

竪樋 竪樋 竪樋 竪樋
竪樋

竪樋竪樋竪樋竪樋

-200

-250

竪樋
竪樋-200

-250

消

消

消

消

消

消

消

消

消 消火器

消

消

消

消 大型消火器

消→ →

→

→

→ →

→

→

→

→

→

→

避難口誘導標識

通路誘導標識（両矢印）

通路誘導標識（片矢印）

→

→→

高森高原風力発電所　変電所建屋　消火器・標識　位置図　S=1/100

入口(両開き門扉)

高森高原風力発電所　屋外変電設備　消火器　位置図　S=1/100

消 消火器

消

消

消

4型、蓄圧式

10型、蓄圧式

50型、蓄圧式、車載式

高森変電所－２

高森変電所－３

高森変電所－５

高森変電所－６

高森変電所－７

高森変電所－４

高森変電所－１０

高森変電所－１２

高森変電所－１３

高森変電所－１４

高森変電所－８

高森奥変－１

高森奥変－２

高森奥変－３

発電所名

名　　称

高森高原風力発電所

変電所、屋外変電設備　平面図

W2,000

D1
,2
00

W1,000

D1
,0
00

保安用

保安用

W1,000

D
60
0

 W600

D8
00

W800

W600

W1,400

D
90
0

SVP

RFC WFC ACP
監視制御盤

低圧分電盤

保安用

保安用

W700 W600

D1
,5
00

D
1,
00
0

D1
,0
00

D
60
0

D6
00

D5
00

D
60
0

D1
,1
00

WFC-S

D
3
5
0

DCP

直流電源盤

風車SCADA

計量器盤
CDT/TTR盤

W2,000

正面

正面

RTU(上部)

W700

LE35-810(下部)
35-719LSA

3 72kV C-GIS

取引用計量器盤

屋外鉄構

26MVA変圧器

1

2 母線盤

(H13)

風車用遮断器盤
(H11)

所内変圧器盤1

(H15)

NGR盤
(H16)

VT盤　(H12)

LBS盤1
(H14)



岩手県企業局

高森高原風力発電所雪上車車庫

消防用設備配置図

施設総合管理所



雪上車

1階  平面図 S:1/100

Y2Y4 Y1

X2

X1

靴洗場

10,000

3,0004,0003,000 8,000

洗浄機流し台

排水溝

ｵ
ｰﾊ
ﾞ
ｰﾍ

ｯﾄ
ﾄ
ﾞｱ

X3

Y3

工
具

棚
工

具
棚

ｼｬｯﾀｰ(H2400)

(H
4
50
0
)

車　庫

竹竿置場

9
,
0
0
0

6
,5
0
0

2
,
5
00

ゴムマット

機材置場

ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ

異種用途区画異種用途区画 異種用途区画

ゴムマット

Y2Y4 Y1Y3

X2

X1

X3

凡　　　　　　　　　　例

備　　　　　　　　考記　　　号 名　　称

消 消火器 3型、蓄圧式

発電所名

名　　称

高森高原風力発電所

雪上車車庫　平面図

消



岩手県企業局

高森高原風力発電所開閉所

消防用設備配置図

施設総合管理所



高森高原風力発電所　開閉所　消防設備

X1 X2 X3 X4

Y2

Y1

X1 X2 X3 X4

直流電源
装置盤
0.75ｔ

1階平面図　S=1/50

UP

UP

内部階段

外部階段

電気室

6.05㎡女子WC

男子WC

前室
給湯スペース

風除室

FL±0
(設計GL+300)

FL±0

FL±0

FL±0
FL±0

FL±0
FL-50

FL-150～140

設計GL±0

倉庫

階段受け柱

50ｲﾝﾁﾓﾆﾀｰ用窓

(1,210×724×95)

小物置き棚

N

風車母線盤 風車用連絡盤(西) LBS盤

3.4ｔ 3.1ｔ

所内変圧器盤

4.5ｔ

VT盤

3.1ｔ

端子盤用

3.8t

風車用連絡盤(東)

3.4ｔ

通信盤

X1 X2 X3 X4

Y1

Y2

X1 X2 X3 X4

バルコニー

倉庫

80.31㎡

休憩室

22.68㎡

踏込

押入

DOWN

風除室

手摺

脱着式
庇

庇

水勾配1/50

屋外鉄骨階段

FL±0

FL±0

FL-70

FL+100

FL+100

FL±0床排水

2階平面図　S=1/50

発電所名

名　　称

高森高原風力発電所

FL-150～140

誘導灯

開閉所　平面図

消

消

消 消

消 消

消

付加設置（電気設備）

高森開閉所Ｆ１－１ 高森開閉所Ｆ１－２

高森開閉所Ｆ１－３

高森開閉所Ｆ１－４

高森開閉所Ｆ１－５

高森開閉所Ｆ２－１

高森開閉所Ｆ２－２
→

→

凡例

消 消火器　4型、蓄圧式

避難口誘導標識

通路誘導標識（片矢印）

→

シ ン ボ ル 名 称

差動式スポット型感知器　２種、露出

Ｓ

０

０ 定温式スポット型感知器　特種、露出

定温式スポット型感知器　特種、露出、防水

Ｐ型２級総合盤（埋込）

差動式スポット型感知器　２種、露出

Ｐ Ｂ

(押 入 )

(Ｗ Ｃ )

定温式スポット型感知器　１種、露出、防水 (給湯スペース )

Ｐ型２級受信機（壁掛）　３窓

天井裏
(天井裏取付)

シ ン ボ ル 名 称

凡例

→→

光電式スポット感知器　　　２種、露出

天井裏

０
Ｐ

Ｂ

Ｐ型２級総合盤（縦型）

ＳＳＳ

０

5P
天井裏

Ｓ

Ｓ Ｓ

０
ＰＢ

1階へ

０

5P

H:1300

０

１

２

３

階

5P

2階へ



岩手県企業局

簗川発電所

消防用設備配置図

施設総合管理所



発電所名

名称

簗川発電所

地上階

簗川 - 1

簗川 - 2

簗川 - 3



発電所名

名称

簗川発電所

地下階

簗川 - 4

簗川 - 5

簗川 - 6簗川 - 7

簗川 - 8

簗川 - 9



岩手県企業局

早池峰発電所

消防用設備配置図

施設総合管理所



委託名称
 施設総合管理所ほか
 消防用設備点検業務委託

施設名  早池峰発電所
図面名称  発電所 1階 平面図

縮尺 図番番号
岩手県企業局　施設総合管理所

火災報知設備系統図

主変圧器室

休憩室

トイレ

倉庫

早-2

DN

B1F

B2F

1F

※１

差動式スポット型感知器　３個

定温式スポット型感知器(1種)　１個

煙感知器　１個

誘導灯　１灯

消火器　２本

受信機(P型2級、常用電源、予備電源)　１台

火災報知器(P型2級発信機、音響装置)　１台

早-1



委託名称

施設名  早池峰発電所
図面名称  発電所 地下1階 平面図

縮尺 図番番号

DN

DN

※１

※２

※２※３

誘導灯　５灯

煙感知器　２個

消火器　３本

火災報知器(P型2級発信機、音響装置)１台

電気室

早-3

早-4

早-5

 施設総合管理所ほか
 消防用設備点検業務委託

岩手県企業局　施設総合管理所



委託名称

施設名  早池峰発電所
図面名称  発電所 地下2階 平面図

縮尺 図番番号

DN

DN

※３

※４

※４

誘導灯　５灯

消火器　３本

煙感知器　１個

火災報知器(P型2級発信機、音響装置)　１台

発電機室

早-6

早-7

早-8

岩手県企業局　施設総合管理所

 施設総合管理所ほか
 消防用設備点検業務委託



避難器
具

ｽﾎﾟｯﾄ
型

ｽﾎﾟｯﾄ
型

非蓄
積

蓄積
非蓄
積

蓄積
非蓄
積

蓄積
P-1
級

P-2
級

FD
FD
以外

金属
式

地上 18 1 1 1 1 1 7 11 2 1 5 1 6 1

地下 12 1 1 1 18 2 4 16 17 7 4 1 31 3 1

1 1 1 1 2 1

8 1 1 1 7 4 1 2 1 2

5 1 1 1 6 1 1 1

11

22 1 1 1 1 1 11 3 2 20 15 1

20 5 1 1 1 3 12 9 5 5 4 25 1

1 1 1 1 1 1 1

10 1 1 1 2 1 1 1 2  1

2

10 1 1 1 11 3 3 5 1

2

8 1 1 1 7 2 2 9 1

2 1

1 2 1

9 1 1  1 1 4 3 3 3 3 1

1

1

1

1 1 1 1 2 1 1

2

29 1 1 1 5 36 3 3 1 19 3 2 4

8 1 1 1 1 47 34 8 3 3 9 3 1 1

14 3 1 1 1 3 5 23 3 2 18 1

1

7 1 1 1 7 4 6 2 3 8 1

簗川発電所 8 1 1 1 21 2 5 1

早池峰発電所 8 1 1 3 1 4 3 11 1

221 10 19 17 2 1 1 2 1 2 1 1 3 1 4 2 69 79 12 0 177 0 6 0 30 28 8 101 77 6 18 7 4 1 37 3 3 25合    計

柏台発電所取水口

柏台発電所ﾍｯﾄﾞﾀﾝｸ

施設総合管理所

四十四田クラブ
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雪上車車庫(稲庭)
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雪上車車庫(北ノ又)
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岩洞第一発電所
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松川発電所
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柏台発電所

四十四田発電所

御所発電所
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施    設    名 岩洞第一発電所

Ａ Ｂ Ｃ
地下（配電盤室） 岩１－地下－１ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 161664
地下（配電盤室） 岩１－地下－２ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 161697
地下（通路） 岩１－地下－３ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 165878
地下（通路） 岩１－地下－４ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 161632
地下（空調室） 岩１－地下－５ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 161666
地下（発電機室） 岩１－地下－６ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 161650
地下（発電機室） 岩１－地下－７ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 161659
地下（発電機室） 岩１－地下－８ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 161681
地下（発電機室） 岩１－地下－９ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 165872
地下（発電機室） 岩１－地下－１０ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 161342
地下（発電機室） 岩１－地下－１１ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 165905
地下（放流弁室） 岩１－地下－１２ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 161643
危険物庫 岩１－危険物庫１ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 161665
ｲﾝｸﾗｲﾝ室 岩１－ｲﾝｸﾗｲﾝ１ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 161662
事務所Ｂ１（通路） 岩１－Ｂ１－１ 粉末 蓄圧 3kg PEP-10 消第23～101号 3 7 C 初田製作所 2013 073993
事務所Ｆ１（玄関ホール） 岩１－Ｆ１－１ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 161619
事務所Ｆ１（キュービクル室） 岩１－Ｆ１－２ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 165877
事務所Ｆ１（倉庫） 岩１－Ｆ１－３ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 161644
事務所Ｆ１（修理工場） 岩１－Ｆ１－４ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 165851
事務所Ｆ１（倉庫） 岩１－Ｆ１－５ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 1 3 Ｃ 宮田工業 2013 161669
事務所Ｆ２（ホール） 岩１－Ｆ２－１ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 161602
事務所Ｆ２（配電盤室） 岩１－Ｆ２－２ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 165854
事務所Ｆ２（配電盤室） 岩１－Ｆ２－３ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 161680
事務所Ｆ２（整流器室） 岩１－Ｆ２－４ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 161340
ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ 岩１－ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ１ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 165874
倉庫棟 岩１－倉庫１ 粉末 蓄圧 1.2kg YA-4X 消第32～357号 1 3 C ヤマトプロテック 2013 V029284
車庫 岩１－車庫１ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 161671
車庫 岩１－車庫２ 粉末 蓄圧 20kg SA50EWD 消第24～51号 10 20 C 宮田工業 2013 000724 車載式 
雪上車（自動車式） 岩１－車庫３ 粉末 蓄圧 1.8kg ＵＶ6ＭＣ 消第23～131号 1 3 C 宮田工業 2014 000028

北側倉庫 岩１－北側倉庫１ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 160612
インクライン台車 岩１－ｲﾝｸﾗｲﾝ台車１ 粉末 蓄圧 1.2kg YA-4X 消第23～357号 1 3 C ヤマトプロテック 2013 V029282

数量計 31本

摘　　　　要

旧　　消   火   器   処　　分   一   覧   表

設  置  場  所 記号 種    別
薬剤
重量

型    式 型  式  番  号
能力単位

製 造 者 名
製造年

月
製造番号

新消火器は、旧消火器と同じ場所に設置するものとし、11月期の機

器点検のときは、新しい型式番号等を記載のうえ点検を行うものと

する。



施    設    名 岩洞第二発電所

Ａ Ｂ Ｃ
地下道（Ｂ２） 岩２－Ｂ２－１ 粉末 蓄圧 1.2kg ＹＡ-4Ｘ 消第23～357号 1 3 C ヤマトプロテック 2013 Ｖ029283
水車室（Ｂ１） 岩２－Ｂ１－１ 粉末 蓄圧 1.2kg ＹＡ-4Ｘ 消第23～357号 1 3 C ヤマトプロテック 2013 Ｖ026238
ＵＰＳ（Ｂ１） 岩２－Ｂ１－２ 粉末 蓄圧 1.2kg ＹＡ-4Ｘ 消第23～357号 1 3 C ヤマトプロテック 2013 Ｖ030185
キュービクル室（Ｆ１） 岩２－Ｆ１－１ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 161653
発電機室（１Ｆ） 岩２－Ｆ１－２ 粉末 蓄圧 1.2kg ＹＡ-4Ｘ 消第23～357号 1 3 C ヤマトプロテック 2013 Ｖ026237
配電盤室（２Ｆ） 岩２－Ｆ２－１ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 161608
階段室（２Ｆ） 岩２－Ｆ２－２ 粉末 蓄圧 1.2kg ＹＡ-4Ｘ 消第23～357号 1 3 C ヤマトプロテック 2013 Ｖ026236
バッテリー室（２Ｆ） 岩２－Ｆ２－３ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 161651

数量計 8本

旧　　消   火   器   処　　分   一   覧   表

設  置  場  所 記号 種    別
薬剤
重量

型    式 型  式  番  号
能力単位

製 造 者 名
製造年

月
製造番号 摘　　　　要



施    設    名 逆川揚水所

Ａ Ｂ Ｃ
ポンプ室（Ｆ１）入口 逆川－Ｆ１－１ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 165853
ポンプ室（Ｆ１）奥側 逆川－Ｆ１－２ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 165903
事務室（Ｆ２） 逆川－Ｆ２－１ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 161644
電気室（Ｆ２） 逆川－Ｆ２－２ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 161653
蓄電池室（Ｆ２） 逆川－Ｆ２－３ 粉末 蓄圧 1.2kg ＹＡ-4Ｘ 消第23～657号 1 3 C ヤマトプロテック 2013 V026235

数量計 5本

摘　　　　要

旧　　消   火   器   処　　分   一   覧   表

設  置  場  所 記号 種    別
薬剤
重量

型    式 型  式  番  号
能力単位

製 造 者 名
製造年

月
製造番号



施    設    名 岩洞ダム土木設備

Ａ Ｂ Ｃ
堰堤管理事務所(F1)　台所 岩洞堰堤－Ｆ１－１ 粉末 蓄圧 2kg SA6EAG 消第23～401号 2 3 C 宮田工業 2015 026365
堰堤管理事務所(F1)　玄関 岩洞堰堤－Ｆ１－２ 粉末 蓄圧 2kg SA6EAG 消第25～19号 2 3 C 宮田工業 2014 005232
堰堤管理事務所(F2)　事務所 岩洞堰堤－Ｆ２－１ 粉末 蓄圧 2kg SA6EAG 消第23～401号 2 3 C 宮田工業 2015 026622
堰堤管理事務所　車庫 岩洞堰堤－車庫－１ 粉末 蓄圧 2kg SA6EAG 消第25～19号 2 3 C 宮田工業 2014 005235
ダム余水吐ゲート室 岩洞堰堤－ゲート－１ 粉末 蓄圧 2kg SA6EAG 消第25～19号 2 3 C 宮田工業 2014 005228
艇庫 岩洞堰堤－艇庫－１ 粉末 蓄圧 2kg SA6EAG 消第25～19号 2 3 C 宮田工業 2014 005226
取水口（監視詰所） 岩１－取水口－１ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2014 064005
取水口(F1) 岩１－取水塔－１ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2015 026260
取水口(F2) 岩１－取水塔－２ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2015 026390
大川ゲート室 大川－Ｆ１－１ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2015 076003
向井ノ沢除塵機室 向井ノ沢－Ｆ１－１ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2015 075989
少量危険物保管庫 岩洞堰堤－保管庫－１ 粉末 蓄圧 1.2kg MEA4 消第26～29号 1 3 C モリタ宮田工業 2018 015697k

数量計 12本

製造番号 摘　　　　要

旧　　消   火   器   処　　分   一   覧   表

設  置  場  所 記号 種    別
薬剤
重量

型    式 型  式  番  号
能力単位

製 造 者 名
製造年

月



施    設    名 四十四田発電所

Ａ Ｂ Ｃ
荷卸室 四－Ｆ１－１ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 165864
機械室(浄化装置） 四－Ｆ１－２ 粉末 蓄圧 2kg ＳＡ６ＥＤ 消第23～211号 2 3 C 宮田工業 2013 002258
配電盤室 四－Ｆ１－３ 粉末 蓄圧 2kg ＳＡ６ＥＤ 消第23～211号 2 3 C 宮田工業 2013 002463
配電盤室 四－Ｆ１－４ 粉末 蓄圧 2kg ＳＡ６ＥＤ 消第23～211号 2 3 C 宮田工業 2013 002252
湯沸室前 四－Ｆ１－５ 粉末 蓄圧 2kg ＳＡ６ＥＤ 消第23～211号 2 3 C 宮田工業 2013 002254
発電機室 四－Ｂ１－１ 粉末 蓄圧 2kg ＳＡ６ＥＤ 消第23～211号 2 3 C 宮田工業 2013 002023
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ室 四－Ｂ１－２ 粉末 蓄圧 2kg ＳＡ６ＥＤ 消第23～211号 2 3 C 宮田工業 2013 002256
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ室 四－Ｂ１－３ 粉末 蓄圧 2kg ＳＡ６ＥＤ 消第23～211号 2 3 C 宮田工業 2013 002251
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ室 四－Ｂ１－４ 粉末 蓄圧 2kg ＳＡ６ＥＤ 消第23～211号 2 3 C 宮田工業 2013 002228
ﾊﾞｯﾃﾘｰ室前 四－Ｂ１－５ 粉末 蓄圧 2kg ＳＡ６ＥＤ 消第23～211号 2 3 C 宮田工業 2013 002462
ケーブル処理室 四－Ｂ２－１ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 165869
ケーブル処理室 四－Ｂ２－２ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 161668
発電機 四－Ｂ３－１ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 161635
発電機 四－Ｂ３－２ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 165870
資材置場 四－Ｂ３－３ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 165862
資材置場 四－Ｂ３－４ 粉末 蓄圧 2kg ＳＡ６ＥＤ 消第23～211号 2 3 C 宮田工業 2013 002461
資材置場 四－Ｂ３－５ 粉末 蓄圧 2kg ＳＡ６ＥＤ 消第23～211号 2 3 C 宮田工業 2013 002253
発電機室 四－Ｂ４－１ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 165849
発電機室 四－Ｂ４－２ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 161618
発電機室 四－Ｂ５－１ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 165863
少量危険物 四-屋外油庫-１ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 161661
少量危険物 四-屋外油庫-２ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 161616

数量計 22本

旧　　消   火   器   処　　分   一   覧   表

設  置  場  所 記号 種    別
薬剤
重量

型    式 型  式  番  号
能力単位

製 造 者 名
製造年

月
製造番号 摘　　　　要



施    設    名 御所発電所

Ａ Ｂ Ｃ
発電所Ｆ１　配電盤室 御－Ｆ１－１ 粉末 蓄圧 20kg SA50EWD 消第24～51 号 10 20 C 宮田工業 2013 000744 車載式
発電所Ｆ１　配電盤室 御－Ｆ１－２ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 161626
発電所Ｆ１　配電盤室 御－Ｆ１－３ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 162007
発電所Ｆ１　配電盤室 御－Ｆ１－４ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 161682
発電所Ｂ１　搬入台 御－Ｂ１－１ 粉末 蓄圧 20kg YA-50 消第24～51 号 10 20 C 宮田工業 2013 000718 車載式
発電所Ｂ１　搬入台 御－Ｂ１－２ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 161672
発電所Ｂ１　搬入台 御－Ｂ１－３ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 161642
発電所Ｂ１　ｷｭｰﾋﾞｸﾙ室 御－Ｂ１－４ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 161654
発電所Ｂ１　ｷｭｰﾋﾞｸﾙ室 御－Ｂ１－５ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 161620
発電所Ｂ１　放水ｹﾞｰﾄ巻上室 御－Ｂ１－６ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 161621
発電所Ｂ２　修理工場 御－Ｂ２－１ 粉末 蓄圧 20kg SA50EWD 消第24～51 号 10 20 C 宮田工業 2013 000706 車載式
発電所Ｂ２　修理工場 御－Ｂ２－２ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 161660
発電所Ｂ２　修理工場 御－Ｂ２－３ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 161656
発電所Ｂ２　修理工場 御－Ｂ２－４ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 161390
発電所Ｂ３　発電機室 御－Ｂ３－１ 粉末 蓄圧 20kg SA50EWD 消第24～51 号 10 20 C 宮田工業 2013 000707 車載式
発電所Ｂ３　発電機室 御－Ｂ３－２ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 161627
発電所Ｂ３　発電機室 御－Ｂ３－３ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 057621
発電所Ｂ３　発電機室 御－Ｂ３－４ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 161646
発電所Ｂ３　発電機室 御－Ｂ３－５ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 161609
発電所Ｂ３　発電機室 御－Ｂ３－６ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 161670
発電所Ｂ４　水車室 御－Ｂ４－１ 粉末 蓄圧 20kg SA50EWD 消第24～51 号 10 20 C 宮田工業 2013 000699 車載式
発電所Ｂ４　水車室 御－Ｂ４－２ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 161628
発電所Ｂ４　水車室 御－Ｂ４－３ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 161645
発電所Ｂ４　水車室 御－Ｂ４－４ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 161617
発電所Ｂ４　水車室 御－Ｂ４－５ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 161655

数量計 25本 　

摘　　　　要

旧　　消   火   器   処　　分   一   覧   表

設  置  場  所 記号 種    別
薬剤
重量

型    式 型  式  番  号
能力単位

製 造 者 名
製造年

月
製造番号



施    設    名 滝発電所

Ａ Ｂ Ｃ
階段脇(F1) 滝－Ｆ１－１ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 161696

数量計 1本

製造番号 摘　　　　要

旧　　消   火   器   処　　分   一   覧   表

設  置  場  所 記号 種    別
薬剤
重量

型    式 型  式  番  号
能力単位

製 造 者 名
製造年

月



施    設    名 北ノ又発電所

Ａ Ｂ Ｃ
階段室（F2） 北－Ｆ２－１ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 161636
配電盤室（F2） 北－Ｆ２－２ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 161610
発電機室(F1) 北－Ｆ１－１ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 161634
発電機室(F1) 北－Ｆ１－２ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 161695
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ室(F1) 北－Ｆ１－３ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 161629
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ室(F1) 北－Ｆ１－４ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 161606
主変室(F1) 北－Ｆ１－５ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 161536
水車室(B1) 北－Ｂ１－１ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 161605
ｹｰﾌﾞﾙ処理室(B1) 北－Ｂ１－２ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 161613
バルブ室(B2) 北－Ｂ２－１ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 161648
雪上車（自動車式） 柏台－雪上車－１ 粉末 蓄圧 1.8kg ＵＶ6ＭＣ 消第23～131号 1 3 C モリタユージ 2014 000041
雪上車（自動車式） 柏台－雪上車－２ 粉末 蓄圧 1.8kg ＵＶ6ＭＣ 消第23～131号 1 3 C モリタユージ 2014 000043

数量計 12本

旧　　消   火   器   処　　分   一   覧   表

設  置  場  所 記号 種    別
薬剤
重量

型    式 型  式  番  号
能力単位

製 造 者 名
製造年

月
製造番号 摘　　　　要



施    設    名 北ノ又第二発電所

Ａ Ｂ Ｃ
ホール(F2) 北２－Ｆ２－１ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 Ｃ 宮田工業 2013 161663
配電盤室(F2) 北２－Ｆ２－２ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 Ｃ 宮田工業 2013 165894
休養室(F2) 北２－Ｆ２－３ 粉末 蓄圧 1.2kg ＹＡ-4Ｘ 消第23～357号 1 3 Ｃ ヤマトプロテック 2013 V026233
主変室前(F1) 北２－Ｆ１－１ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 Ｃ 宮田工業 2013 161640
階段(F1) 北２－Ｆ１－２ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 Ｃ 宮田工業 2013 165855
階段(F1) 北２－Ｆ１－３ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 Ｃ 宮田工業 2013 165852
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ(F1) 北２－Ｆ１－４ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 Ｃ 宮田工業 2013 161338
主変室(F1) 北２－Ｆ１－５ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 Ｃ 宮田工業 2013 165888
地下１階(B1) 北２－Ｂ１－１ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 Ｃ 宮田工業 2013 161260
地下１階(B1) 北２－Ｂ１－２ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 Ｃ 宮田工業 2013 161544
ヘッドタンク 北２－ＨＴ－１ 粉末 蓄圧 1.2kg YA-4X 消第23～357～１号 1 3 Ｃ ヤマトプロテック 2017 080017
ヘッドタンク 北２－ＨＴ－２ 粉末 蓄圧 1.2kg YA-4X 消第23～357～１号 1 3 Ｃ ヤマトプロテック 2017 080018

数量計 12本

摘　　　　要

旧　　消   火   器   処　　分   一   覧   表

設  置  場  所 記号 種    別
薬剤
重量

型    式 型  式  番  号
能力単位

製 造 者 名
製造年

月
製造番号



施    設    名 松川発電所

Ａ Ｂ Ｃ
階段前(F1) 松川－Ｆ１－１ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 165784
主用変圧器室(F1) 松川－Ｆ１－２ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 161638
出入口前(F1) 松川－Ｆ１－３ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 161667
配電盤室(F1) 松川－Ｆ１－４ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 161614
発電機室(B1) 松川－Ｂ１－１ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 161641
発電機室(B1) 松川－Ｂ１－２ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 161612
発電機室(B1) 松川－Ｂ１－３ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 165647
発電機室(B1) 松川－Ｂ１－４ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 165876
ﾍｯﾄﾞﾀﾝｸ建屋内 松川－ＨＴ－１ 粉末 蓄圧 1.2kg ＹＡ-4Ｘ 消第23～357号 1 3 Ｃ ヤマトプロテック 2013 V026234

数量計 9本

製造番号 摘　　　　要

旧　　消   火   器   処　　分   一   覧   表

設  置  場  所 記号 種    別
薬剤
重量

型    式 型  式  番  号
能力単位

製 造 者 名
製造年

月



施    設    名 柏台発電所

Ａ Ｂ Ｃ
配電盤室(F2) 柏台－Ｆ２－１ 粉末 蓄圧 2kg ＳＡ６ＥＤ 消第23～211号 2 3 C 宮田工業 2013 002264
配電盤室(F2) 柏台－Ｆ２－２ 粉末 蓄圧 2kg ＳＡ６ＥＤ 消第23～211号 2 3 C 宮田工業 2013 002022
主要変圧器室(F1) 柏台－Ｆ１－１ 粉末 蓄圧 2kg ＳＡ６ＥＤ 消第23～211号 2 3 C 宮田工業 2013 002449
主要変圧器室(F1) 柏台－Ｆ１－２ 粉末 蓄圧 2kg ＳＡ６ＥＤ 消第23～211号 2 3 C 宮田工業 2013 002238
主要変圧器室(F1) 柏台－Ｆ１－３ 粉末 蓄圧 2kg ＳＡ６ＥＤ 消第23～211号 2 3 C 宮田工業 2013 002248
放流弁前室(F1) 柏台－Ｆ１－４ 粉末 蓄圧 2kg ＳＡ６ＥＤ 消第23～211号 2 3 C 宮田工業 2013 002268
発電機室(B1) 柏台－Ｂ１－１ 粉末 蓄圧 2kg ＳＡ６ＥＤ 消第23～211号 2 3 C 宮田工業 2013 002237
発電機室(B1) 柏台－Ｂ１－２ 粉末 蓄圧 2kg ＳＡ６ＥＤ 消第23～211号 2 3 C 宮田工業 2013 002246
発電機室(B1) 柏台－Ｂ１－３ 粉末 蓄圧 2kg ＳＡ６ＥＤ 消第23～211号 2 3 C 宮田工業 2013 002233
ヘッドタンク 柏台－ＨＴ－１ 粉末 蓄圧 2kg ＳＡ６ＥＤ 消第23～211号 2 3 C 宮田工業 2013 002231
取水口 柏台－ＳＹ－１ 粉末 蓄圧 2kg ＳＡ６ＥＤ 消第23～211号 2 3 C 宮田工業 2013 002451

数量計 11本

旧　　消   火   器   処　　分   一   覧   表

設  置  場  所 記号 種    別
薬剤
重量

型    式 型  式  番  号
能力単位

製 造 者 名
製造年

月
製造番号 摘　　　　要



施    設    名 北ノ又第三発電所

Ａ Ｂ Ｃ
発電所入口 北３－Ｆ１－１ 粉末 蓄圧 2kg SA6ED 消第23～211号 2 3 C 宮田工業 2013 002450

数量計 1本

摘　　　　要

旧　　消   火   器   処　　分   一   覧   表

設  置  場  所 記号 種    別
薬剤
重量

型    式 型  式  番  号
能力単位

製 造 者 名
製造年

月
製造番号



施    設    名 稲庭高原風力発電所

Ａ Ｂ Ｃ
電気室 稲庭－電気－１ 粉末 蓄圧 2kg ＳＡ６ＥＤ 消第23～211号 2 3 C 宮田工業 2013 002021
雪上車車庫 稲庭－車庫－１ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2014 064006
雪上車（自動車式） 稲庭－車庫－２ 粉末 蓄圧 1.8kg ＵＶ6ＭＣ 消第23～131号 1 3 C モリタユージ 2014 000062 処分するが、新規購入は無し

数量計 3本

製造番号 摘　　　　要

旧　　消   火   器   処　　分   一   覧   表

設  置  場  所 記号 種    別
薬剤
重量

型    式 型  式  番  号
能力単位

製 造 者 名
製造年

月



施    設    名 施設総合管理所

Ａ Ｂ Ｃ
事務室(F1) 管－Ｆ１－１ 粉末 蓄圧 2kg SA6ED 消第23～211号 2 3 C 宮田工業 2013 002276
廊下(F1) 管－Ｆ１－２ 粉末 蓄圧 2kg SA6ED 消第23～211号 2 3 C 宮田工業 2013 002278
機械室(F1) 管－Ｆ１－３ 粉末 蓄圧 2kg SA6ED 消第23～211号 2 3 C 宮田工業 2013 002277
蓄電池室(F1) 管－Ｆ１－４ 粉末 蓄圧 2kg SA6ED 消第23～211号 2 3 C 宮田工業 2013 002235
ホール(F2) 管－Ｆ２－１ 粉末 蓄圧 2kg SA6ED 消第23～211号 2 3 C 宮田工業 2013 002236
機器室(F2) 管－Ｆ２－２ 粉末 蓄圧 2kg SA6ED 消第23～211号 2 3 C 宮田工業 2013 002267
ホール(F3) 管－Ｆ３－１ 粉末 蓄圧 2kg SA6ED 消第23～211号 2 3 C 宮田工業 2013 002234
資料室(F3) 管－Ｆ３－２ 粉末 蓄圧 2kg SA6ED 消第23～211号 2 3 C 宮田工業 2013 002275
大物倉庫 管－倉庫－１ 粉末 蓄圧 3kg MEA10B 消第29～7号 3 7 C モリタ宮田工業 2022 0930480K 再使用につき処分しない
大物倉庫 管－倉庫－２ 粉末 蓄圧 3kg MEA10B 消第29～7号 3 7 C モリタ宮田工業 2022 0930492K 再使用につき処分しない
大物倉庫 管－倉庫－３ 粉末 蓄圧 3kg MEA10B 消第29～7号 3 7 C モリタ宮田工業 2022 0930493K 再使用につき処分しない
大物倉庫 管－倉庫－４ 粉末 蓄圧 3kg MEA10B 消第29～7号 3 7 C モリタ宮田工業 2022 0930476K 再使用につき処分しない
車庫 管－車庫－１ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 161607
車庫 管－車庫－２ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 161674
油保管庫（少量危険物貯蔵庫） 管－少量危険物－１ 粉末 蓄圧 3.0kg YA-10NX 消第27～60～1号 3 7 C ヤマトブロック 2022 509345 再使用につき処分しない
油保管庫（少量危険物貯蔵庫） 管－少量危険物－２ 粉末 蓄圧 1.2kg FM1200X 消第30～5号 1 3 C ヤマトブロック 2022 079608 再使用につき処分しない
電振協 管－電振協－１ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 161698
電振協 管－電振協－２ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 161657
非常用発電機 管－非常用発電機－1 粉末 蓄圧 3kg ME10AL 消第23～404号 3 7 C モリタ防災テッ 2013 226681
非常用発電機 管－非常用発電機－2 粉末 蓄圧 3kg ME10AL 消第23～404号 3 7 C モリタ防災テッ 2013 232014

小計 20本 （11月期の点検対象とする。）

その他　旧）倉庫(F1) 管－倉庫－Ｆ１－１ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 161633
その他　旧）倉庫(F1) 管－倉庫－Ｆ１－２ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 161675
その他　旧）倉庫(F1) 管－倉庫－Ｆ１－３ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 161615
その他　旧）倉庫(F2) 管－倉庫－Ｆ２－１ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 161611
その他　旧）修理工場車庫 管－修理工場車庫－１ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 161485
その他　旧）修理工場車庫 管－修理工場車庫－２ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 161673
その他　旧）修理工場車庫 管－修理工場車庫－３ 粉末 蓄圧 3kg SA10EAL 消第23～401号 3 7 C 宮田工業 2013 161630
その他 粉末 蓄圧 3kg PEP-10N 消第29～1号 3 7 C 初田製作所 2021 583680
その他 粉末 蓄圧 2kg PAN-6A 消第12～4号 2 3 C 日本ﾄﾞﾗｲｹﾐｶﾙ 2003 003893

数量計 30本

設  置  場  所 記号 種    別
薬剤
重量

型    式 型  式  番  号
能力単位

処分するが、新規購入は無
し。又11月期の点検の対象
外とする。

製 造 者 名
製造年

月
製造番号 摘　　　　要

旧　　消   火   器   処　　分   一   覧   表



施    設    名 四十四田クラブ

Ａ Ｂ Ｃ
書庫(F1) クラブＦ１－１ 粉末 蓄圧 2kg SA6ED 消第23～211号 2 3 C 宮田工業 2013 002448
書庫(F1) クラブＦ１－４ 粉末 蓄圧 2kg SA6ED 消第23～211号 2 3 C 宮田工業 2013 002274
書庫(F1) クラブＦ２－２ 粉末 蓄圧 2kg SA6ED 消第23～211号 2 3 C 宮田工業 2013 002247
電気室(F1) クラブＦ１－２ 粉末 蓄圧 2kg SA6ED 消第23～211号 2 3 C 宮田工業 2013 002262
廊下(F1) クラブＦ１－３ 粉末 蓄圧 2kg SA6ED 消第23～211号 2 3 C 宮田工業 2013 002245
廊下(F2) クラブＦ２－１ 粉末 蓄圧 2kg SA6ED 消第23～211号 2 3 C 宮田工業 2013 002249
廊下(F3) クラブＦ３－１ 粉末 蓄圧 2kg SA6ED 消第23～211号 2 3 C 宮田工業 2013 002280
廊下(F3) クラブＦ３－２ 粉末 蓄圧 2kg SA6ED 消第23～211号 2 3 C 宮田工業 2013 002250

数量計 8本

設  置  場  所 記号 種    別
薬剤
重量

型    式 型  式  番  号
能力単位

製 造 者 名
製造年

月
製造番号 摘　　　　要

旧　　消   火   器   処　　分   一   覧   表



施    設    名 高森高原風力発電所　変電所

Ａ Ｂ Ｃ
変電所建屋 監視室 高森変電所－１ 粉末 蓄圧 1.2kg YA-4X 消第23～357号 1 3 C ヤマトプロテック 2016 068904
変電所建屋 制御室 高森変電所－２ 粉末 蓄圧 1.2kg YA-4X 消第23～357号 1 3 C ヤマトプロテック 2016 068899
変電所建屋 INV室 高森変電所－３ 粉末 蓄圧 1.2kg YA-4X 消第23～357号 1 3 C ヤマトプロテック 2016 068883
変電所建屋 INV室 高森変電所－４ 粉末 蓄圧 20kg YA-50XⅢ 消第25～1号 10 20 C ヤマトプロテック 2016 007180 車載式

変電所建屋 INV室 高森変電所－５ 粉末 蓄圧 1.2kg YA-4X 消第23～357号 1 3 C ヤマトプロテック 2016 068884
変電所建屋 INV室 高森変電所－６ 粉末 蓄圧 1.2kg YA-4X 消第23～357号 1 3 C ヤマトプロテック 2016 068888
変電所建屋 INV室 高森変電所－７ 粉末 蓄圧 1.2kg YA-4X 消第23～357号 1 3 C ヤマトプロテック 2016 068859
変電所建屋 蓄電池室 高森変電所－８ 粉末 蓄圧 1.2kg YA-4X 消第23～357号 1 3 C ヤマトプロテック 2016 068885
変電所建屋 蓄電池室 高森変電所－９ 粉末 蓄圧 1.2kg YA-4X 消第23～357号 1 3 C ヤマトプロテック 2016 068847
変電所建屋 蓄電池室 高森変電所－１０ 粉末 蓄圧 20kg YA-50XⅢ 消第25～1号 10 20 C ヤマトプロテック 2016 007129 車載式

変電所建屋 蓄電池室 高森変電所－１１ 粉末 蓄圧 1.2kg YA-4X 消第23～357号 1 3 C ヤマトプロテック 2016 068903
変電所建屋 蓄電池室 高森変電所－１２ 粉末 蓄圧 1.2kg YA-4X 消第23～357号 1 3 C ヤマトプロテック 2016 068895
変電所建屋 蓄電池室 高森変電所－１３ 粉末 蓄圧 20kg YA-50XⅢ 消第25～1号 10 20 C ヤマトプロテック 2016 007177 車載式

変電所建屋 蓄電池室 高森変電所－１４ 粉末 蓄圧 1.2kg YA-4X 消第23～357号 1 3 C ヤマトプロテック 2016 068846

屋外変電設備 高森屋変－１ 粉末 蓄圧 3.0kg AltesimoⅡ 消第28～5号 3 7 C モリタ宮田 2017 091261K
屋外変電設備 高森屋変－２ 粉末 蓄圧 3.0kg AltesimoⅡ 消第28～5号 3 7 C モリタ宮田 2017 429685K
屋外変電設備 高森屋変－３ 粉末 蓄圧 3.0kg AltesimoⅡ 消第28～5号 3 7 C モリタ宮田 2017 429609K

数量計 17本

摘　　　　要設  置  場  所 記号 種    別
薬剤
重量

型    式 型  式  番  号

旧　　消   火   器   処　　分   一   覧   表

能力単位
製 造 者 名

製造年
月

製造番号



施    設    名 高森高原風力発電所　雪上車車庫

Ａ Ｂ Ｃ
高森用雪上車 高森雪上車－１ 粉末 加圧 1.0kg M3MC 消(自)第23～133号 1 2 C モリタ 2017 016846 PB100

数量計 1本

設  置  場  所 記号 種    別
薬剤
重量

型    式 型  式  番  号

旧　　消   火   器   処　　分   一   覧   表

能力単位
製 造 者 名

製造年
月

製造番号 摘　　　　要



施    設    名 高森高原風力発電所　開閉所

Ａ Ｂ Ｃ
電気室(F1) 高森開閉所Ｆ１－１ 粉末 蓄圧 3.0kg YA-10NK 消第27～59～1号 3 7 C ヤマトプロテック 2017 171722
電気室(F1) 高森開閉所Ｆ１－２ 粉末 蓄圧 3.0kg YA-10NK 消第27～59～1号 3 7 C ヤマトプロテック 2017 171698
電気室(F1) 高森開閉所Ｆ１－３ 粉末 蓄圧 3.0kg YA-10NK 消第27～59～1号 3 7 C ヤマトプロテック 2017 171707
電気室(F1) 高森開閉所Ｆ１－４ 粉末 蓄圧 3.0kg YA-10NK 消第27～59～1号 3 7 C ヤマトプロテック 2017 171684 付加設置(電気設備)

電気室(F1) 高森開閉所Ｆ１－５ 粉末 蓄圧 3.0kg YA-10NK 消第27～59～1号 3 7 C ヤマトプロテック 2017 171686 付加設置(電気設備)

倉庫(Ｆ２) 高森開閉所Ｆ２－１ 粉末 蓄圧 3.0kg YA-10NK 消第27～59～1号 3 7 C ヤマトプロテック 2017 242197
倉庫(Ｆ２) 高森開閉所Ｆ２－２ 粉末 蓄圧 3.0kg YA-10NK 消第27～59～1号 3 7 C ヤマトプロテック 2017 242186

数量計 7本

摘　　　　要設  置  場  所 記号 種    別
薬剤
重量

型    式 型  式  番  号

旧　　消   火   器   処　　分   一   覧   表

能力単位
製 造 者 名

製造年
月

製造番号



施    設    名 簗川発電所

Ａ Ｂ Ｃ
地上階　配電盤室 簗川－１ 粉末 蓄圧 3.0kg MEA10B 消第29～7号 3 7 C モリタ宮田 2021 0673041K
地上階　配電盤室 簗川－２ 粉末 蓄圧 3.0kg MEA10B 消第29～7号 3 7 C モリタ宮田 2021 0673040K
地上階　主要変圧器室 簗川－３ 粉末 蓄圧 3.0kg MEA10B 消第29～7号 3 7 C モリタ宮田 2021 0655323K
地下階　水車発電機室 簗川－４ 粉末 蓄圧 3.0kg MEA10B 消第29～7号 3 7 C モリタ宮田 2021 0655321K
地下階　水車発電機室 簗川－５ 粉末 蓄圧 3.0kg MEA10B 消第29～7号 3 7 C モリタ宮田 2021 0666278K
地下階　水車発電機室 簗川－６ 粉末 蓄圧 3.0kg MEA10B 消第29～7号 3 7 C モリタ宮田 2021 0655322K
地下階　水車発電機室 簗川－７ 粉末 蓄圧 3.0kg MEA10B 消第29～7号 3 7 C モリタ宮田 2021 0666281K
地下階　水車発電機室 簗川－８ 粉末 蓄圧 3.0kg MEA10B 消第29～7号 3 7 C モリタ宮田 2021 0666280K
地下階　水車発電機室 簗川－９ 粉末 蓄圧 20kg YA-50XⅢ 消第25～1号 10 20 C ヤマトプロテック 2021 003608 車載式

数量計 9本

設  置  場  所 記号 種    別
薬剤
重量

型    式 型  式  番  号

旧　　消   火   器   処　　分   一   覧   表

能力単位
製 造 者 名

製造年
月

製造番号 摘　　　　要



施    設    名 早池峰発電所

Ａ Ｂ Ｃ
地上階　　倉庫 早池峰－１ 粉末 蓄圧 3.0kg MEA10A 消第28～5号 3 7 C モリタ宮田 2017 816214K
地上階　　主変圧器室 早池峰－２ 粉末 蓄圧 3.0kg MEA10A 消第28～5号 3 7 C モリタ宮田 2017 816215K
地下１階　配電盤室 早池峰－３ 粉末 蓄圧 3.0kg MEA10A 消第28～5号 3 7 C モリタ宮田 2017 816222K
地下１階　配電盤室 早池峰－４ 粉末 蓄圧 3.0kg MEA10A 消第28～5号 3 7 C モリタ宮田 2017 816199K
地下１階　配電盤室 早池峰－５ 粉末 蓄圧 3.0kg MEA10A 消第28～5号 3 7 C モリタ宮田 2017 816200K
地下２階　水車発電機室 早池峰－６ 粉末 蓄圧 3.0kg MEA10A 消第28～5号 3 7 C モリタ宮田 2017 816213K
地下２階　水車発電機室 早池峰－７ 粉末 蓄圧 3.0kg MEA10A 消第28～5号 3 7 C モリタ宮田 2017 816206K
地下２階　水車発電機室 早池峰－８ 粉末 蓄圧 3.0kg MEA10A 消第28～5号 3 7 C モリタ宮田 2017 816195K

数量計 8本

摘　　　　要設  置  場  所 記号 種    別
薬剤
重量

型    式 型  式  番  号

旧　　消   火   器   処　　分   一   覧   表

能力単位
製 造 者 名

製造年
月

製造番号



施設名 岩洞第一発電所
感          　　　　知　　　　          器

煙　　　　　　　　　　          式
差動式 定温式 ｽ  ﾎﾟ  ｯ  ﾄ  型 分  離  型

ｲ ｵ ﾝ 化 式 光  電  式 光  電  式
非蓄積 蓄積 非蓄積 蓄積 非蓄積 蓄積

地上　修理工場 1
地上　キュービクル室 1
地上　ジーゼル室 1
地上　会議室 6 3 1
地上　所長室、事務室 2
地上　休養室 1
地上　湯沸室 1
地上　配電盤室 1 1 1 1 1
地上　ホール 1 1 1
地下　発電機室 2 4
地下　送風機室 1
地下　配電盤室 1 1 1 2
地下　放流弁室 1
地下　水車室 6
地下　キュービクル室 4
地下　倉庫 1
地下　蓄電池室 1
地下　冷凍機室 2

取水口 1 1 1 2 1
計 3 3 3 1 7 2 29 2 2 5 3

地        上 AC100V  DC24V 1.2AH

P-1級 10/10L
型式:

受第19-10号
沖電気防災㈱

配電盤室
30L(火報

9/15+排煙
12/15)

P-1
級

地         下 AC100V DC24V 3.5AH

P-1級　9/30L
型式:

受第9-122号
能美防災(株)

P-1
級

取水口 AC100V
ＤＣ24V
0.225AH

1988

P-2級 3回線
型式:受第9-

103号 ﾆｯﾀﾝ㈱

番  号 名            称
地区
音響
装置

備考

予備電源
非常電源

受信機
発信
機

ｽﾎﾟｯﾄ型

熱      式

ｽﾎﾟｯﾄ型

備      考

自  動  火  災  報  知  設  備  一  覧  表

常用電源 副受信機 配線

1

1



施設名 岩洞取水口（監視詰所）
感          　　　　知　　　　          器

煙　　　　　　　　　　          式
差動式 定温式 ｽ  ﾎﾟ  ｯ  ﾄ  型 分  離  型

ｲ ｵ ﾝ 化 式 光  電  式 光  電  式
非蓄積 蓄積 非蓄積 蓄積 非蓄積 蓄積

取水口 1 1 1 2 1

計 1 1 1 2 1

取水口 AC100V
ＤＣ24V 0.225AH

1988

P-2級 3回線
型式:受第9-

103号 ﾆｯﾀﾝ㈱

備考

番  号 名            称 常用電源
予備電源
非常電源

受信機 副受信機
地区
音響
装置

発信
機

配線
熱      式

ｽﾎﾟｯﾄ型 ｽﾎﾟｯﾄ型

自  動  火  災  報  知  設  備  一  覧  表

備      考



施設名 岩洞第二発電所
感          　　　　知　　　　          器

煙　　　　　　　　　　          式
差動式 定温式 ｽ  ﾎﾟ  ｯ  ﾄ  型 分  離  型

ｲ ｵ ﾝ 化 式 光  電  式 光  電  式
非蓄積 蓄積 非蓄積 蓄積 非蓄積 蓄積

1 バルブ室 1 1
2 水車室 2
3 ケーブル室 1
4 キュービクル室 1 1
5 階段・配電盤・蓄電池室 1 1 1 2 2 1 1
6 発電機室 1
7 屋外倉庫 1 1

計 1 1 1 7 4 1 2 1 2

備考 AC100V
ＤＣ24V
0.6AH
2012

P-1級 7/10回
線 型式:受第

9-117号 ﾎｰﾁｷ
㈱

P-1
級

番  号 名            称 備      考

ｽﾎﾟｯﾄ型 ｽﾎﾟｯﾄ型

自  動  火  災  報  知  設  備  一  覧  表

常用電源
熱      式

受信機 配線

1

発信
機

予備電
源・非常

電源
副受信機

地区
音響
装置



施設名 逆川揚水所
感          　　　　知　　　　          器

煙　　　　　　　　　　          式
差動式 定温式 ｽ  ﾎﾟ  ｯ  ﾄ  型 分  離  型

ｲ ｵ ﾝ 化 式 光  電  式 光  電  式
非蓄積 蓄積 非蓄積 蓄積 非蓄積 蓄積

機械室 4 1 1
電気室 1 1 1 2

計 1 1 1 6 1 1 1

備考 AC100V
DC24V
0.45AH
2017

P-2級 2/5回線

型式:
受第49-14-3号

ﾆｯﾀﾝ㈱

P-2
級

番  号 受信機
地区
音響
装置

常用電源
熱      式

ｽﾎﾟｯﾄ型 ｽﾎﾟｯﾄ型

備      考名            称
発信
機

自  動  火  災  報  知  設  備  一  覧  表

副受信機
予備電
源・非常

電源
配線

1



施設名 四十四田発電所
感          　　　　知　　　　          器

煙　　　　　　　　　　          式
差動式 定温式 ｽ  ﾎﾟ  ｯ  ﾄ  型 分  離  型

ｲ ｵ ﾝ 化 式 光  電  式 光  電  式
非蓄積 蓄積 非蓄積 蓄積 非蓄積 蓄積

事務室 1 1 1 1 4 2 1
発電機室 2
修理工場 1
キュービクル室 3 1 1
ケーブル室 1
集油槽 1

計 1 1 1 1 1 11 3 2 1

備考 AC100V
DC24V
1.2AH
2001

P-1級 6/10L
型式:受第60-

26号 沖電気工
業㈱

P-1
級

番  号 名            称
予備電
源・非常

電源
受信機

地区
音響
装置

備      考常用電源
熱      式

発信
機

ｽﾎﾟｯﾄ型

自  動  火  災  報  知  設  備  一  覧  表

ｽﾎﾟｯﾄ型

副受信機 配線

1



施設名 御所発電所
感          　　　　知　　　　          器

煙　　　　　　　　　　          式
差動式 定温式 ｽ  ﾎﾟ  ｯ  ﾄ  型 分  離  型

ｲ ｵ ﾝ 化 式 光  電  式 光  電  式
非蓄積 蓄積 非蓄積 蓄積 非蓄積 蓄積

地下３Ｆ 1 1
地下２Ｆ 3 5 1 1 1
地下１Ｆ 6 1 1
１階事務室 1 1 1 1 5 1 1
ケーブルシャフト 1
事務室階段 1
発電機室 1 5
地下４F 1

計 1 1 1 3 12 9 5 5 4 1

備考 AC100V
DC24V
1.2AH
2011

P-1級 7/10回
線 型式:受第
51-10-2号 ﾎｰ

ﾁｷ㈱

P-1
級

備      考
発信
機

熱      式

ｽﾎﾟｯﾄ型 ｽﾎﾟｯﾄ型

配線
地区
音響
装置

番  号 名            称 副受信機
予備電
源・非常

電源
受信機常用電源

1

自  動  火  災  報  知  設  備  一  覧  表



施設名 滝発電所
感          　　　　知　　　　          器

煙　　　　　　　　　　          式
差動式 定温式 ｽ  ﾎﾟ  ｯ  ﾄ  型 分  離  型

ｲ ｵ ﾝ 化 式 光  電  式 光  電  式
非蓄積 蓄積 非蓄積 蓄積 非蓄積 蓄積

１Ｆ 1 1 1 1 1 1

計 1 1 1 1 1 1

備考 AC100V
DC12V
0.6Ah

Ｐ型２級 1回線
型式：RPP-

EBW01 ﾎｰﾁｷ
㈱

自  動  火  災  報  知  設  備  一  覧  表

配線 備      考
熱      式

ｽﾎﾟｯﾄ型 ｽﾎﾟｯﾄ型

地区
音響
装置

発信
機

番  号 名            称 常用電源
予備電
源・非常

電源
受信機 副受信機



施設名 北ノ又発電所
感          　　　　知　　　　          器

煙　　　　　　　　　　          式
差動式 定温式 ｽ  ﾎﾟ  ｯ  ﾄ  型 分  離  型

ｲ ｵ ﾝ 化 式 光  電  式 光  電  式
非蓄積 蓄積 非蓄積 蓄積 非蓄積 蓄積

発電機室 1
配電盤室 1 1 1 1
キュービクル室 1
主変室 1
水車室 1

計 1 1 1 2 1 1 1 1

備考 AC100V
DC24V
0.45AH
1997

P-2級 5/5回線
型式:受第54-

25号
ﾎｰﾁｷ㈱

備      考
発信
機

配線番  号 名            称
予備電
源・非常

電源
受信機常用電源

地区
音響
装置

副受信機
熱      式

ｽﾎﾟｯﾄ型 ｽﾎﾟｯﾄ型

1

自  動  火  災  報  知  設  備  一  覧  表



施設名 北ノ又第二発電所
感          　　　　知　　　　          器

煙　　　　　　　　　　          式
差動式 定温式 ｽ  ﾎﾟ  ｯ  ﾄ  型 分  離  型

ｲ ｵ ﾝ 化 式 光  電  式 光  電  式
非蓄積 蓄積 非蓄積 蓄積 非蓄積 蓄積

ＢＦ 2 1 1
１Ｆ 3 1 1
２Ｆ 1 1 1 6 1 1

計 1 1 1 11 3 3 1

備考 AC100V
DC24V
0.6AH
2007

P-1級 3/5回線
型式:受第61-
18-4号 ﾆｯﾀﾝ

㈱

P-1
級

自  動  火  災  報  知  設  備  一  覧  表

番  号 名            称
予備電
源・非常

電源
受信機常用電源

地区
音響
装置

熱      式

1

ｽﾎﾟｯﾄ型 ｽﾎﾟｯﾄ型

副受信機 備      考
発信
機

配線



施設名 松川発電所
感          　　　　知　　　　          器

煙　　　　　　　　　　          式
差動式 定温式 ｽ  ﾎﾟ  ｯ  ﾄ  型 分  離  型

ｲ ｵ ﾝ 化 式 光  電  式 光  電  式
非蓄積 蓄積 非蓄積 蓄積 非蓄積 蓄積

地階 2 1 1
１階 1 1 1 3 1 1
１階天井裏 2
吹抜

ヘッドタンク 1
取水口 1

計 1 1 1 7 2 2 3

備考 AC100V
DC24V
0.6AH
2018

P-1級 3/5回線
型式:受第7-48

号
ﾎｰﾁｷ㈱

P-1
級

ｽﾎﾟｯﾄ型

副受信機 備      考
発信
機

配線
地区
音響
装置

受信機
熱      式

1

予備電
源・非常

電源
常用電源

自  動  火  災  報  知  設  備  一  覧  表

ｽﾎﾟｯﾄ型

番  号 名            称



施設名 柏台発電所
感          　　　　知　　　　          器

煙　　　　　　　　　　          式
差動式 定温式 ｽ  ﾎﾟ  ｯ  ﾄ  型 分  離  型

ｲ ｵ ﾝ 化 式 光  電  式 光  電  式
非蓄積 蓄積 非蓄積 蓄積 非蓄積 蓄積

ＢＦ 1 1 1
１Ｆ 1 1 1
２Ｆ 1 1 1 1 2 3 1 1

計 1 1 1 1 4 3 3 3 1

備考 ＡＣ１００Ｖ
DC24V
0.45AH
2017

P-1級 6/10L
型式:受第12-5

号ﾆｯﾀﾝ㈱

P-1
級

自  動  火  災  報  知  設  備  一  覧  表

地区
音響
装置

発信
機

備      考受信機 副受信機常用電源

1

配線
予備電
源・非常

電源
ｽﾎﾟｯﾄ型 ｽﾎﾟｯﾄ型

熱      式
名            称番  号



施設名 稲庭高原風力発電所
感          　　　　知　　　　          器

煙　　　　　　　　　　          式
差動式 定温式 ｽ  ﾎﾟ  ｯ  ﾄ  型 分  離  型

ｲ ｵ ﾝ 化 式 光  電  式 光  電  式
非蓄積 蓄積 非蓄積 蓄積 非蓄積 蓄積

１Ｆ 1 1 1 2 1 1

計 1 1 1 2 1 1

備考 AC100Ｖ
DC24 V
０．１ＡＨ

2000

Ｐ型２級 1回線
型式：受第6～

6号
能美防災(株)

受信機
地区
音響
装置

発信
機

副受信機 備      考
熱      式

ｽﾎﾟｯﾄ型

配線常用電源
予備電
源・非常

電源
ｽﾎﾟｯﾄ型

自  動  火  災  報  知  設  備  一  覧  表

番  号 名            称



施設名 施設総合管理所
感          　　　　知　　　　          器

煙　　　　　　　　　　          式
差動式 定温式 ｽ  ﾎﾟ  ｯ  ﾄ  型 分  離  型

ｲ ｵ ﾝ 化 式 光  電  式 光  電  式
非蓄積 蓄積 非蓄積 蓄積 非蓄積 蓄積

1 事務室 3
１階湯沸室 1
１階物品庫 1
１階機械室 4
１階更衣室 1
１階廊下 2 1 1
１階ホール
１階階段下暗室 1

2 ２階制御室 1 1 1 2
２階機械室 2
２階資料室　（書庫） 1
所長応接室 1
女性用休憩室 1
休養室 1
清掃員控室 1
２階ホール 2
２階湯沸室 1 1 1
２階脱衣室 1

3 ３階資料室 6
３階会議室 1
３階ホール 2 1 1
３階踏込 1
３階静養室 3
３階湯沸室 1
３階押入 1

4 階段
倉庫 1 誘導灯
修理工場車庫 1 誘導灯
車庫 1 誘導灯

計 1 1 1 5 36 3 3 4

備考 AC100V
 DC24V
3.5AH
2017

P-1級 5/10回
線 型式:受第25-

16号ﾆｯﾀﾝ㈱

P-1
級

地区
音響
装置

備      考
発信
機

配線

1

自  動  火  災  報  知  設  備  一  覧  表

常用電源
熱      式

ｽﾎﾟｯﾄ型 ｽﾎﾟｯﾄ型

予備電
源・非常

電源
受信機 副受信機番  号 名            称



施設名 四十四田クラブ
感          　　　　知　　　　          器

煙　　　　　　　　　　          式
差動式 定温式 ｽ  ﾎﾟ  ｯ  ﾄ  型 分  離  型

ｲ ｵ ﾝ 化 式 光  電  式 光  電  式
非蓄積 蓄積 非蓄積 蓄積 非蓄積 蓄積

1 １階台所 1 4 3
2 １階書庫 1 1 1 3
3 １階電気室ロビー廊下 6 3 1 1
4 ２階 8 6 2 1 1
5 ３階寮室 3 3
6 ３階寮室 3 3
7 ３階寮室 3 3
8 ３階寮室 3 3
9 ３階寮室 3 3

10 ３階寮室 3 3
11 ３階寮室 3 3
12 ３階寮室 3 3
13 ３階廊下　物入洗濯室 2 1 2 1 1
14 階段 1

計 1 1 1 1 47 34 8 3 3 1

備考 AC100V
 DC24V
1.2AH
2018

P-1級 14/15回線

 型式:受第60-26

号

 沖電気工業㈱

副受信機
(管理人台所)

P-1
級

ｽﾎﾟｯﾄ型

受信機常用電源 副受信機 備      考
発信
機

配線

1

地区
音響
装置

ｽﾎﾟｯﾄ型

予備電
源・非常

電源

自  動  火  災  報  知  設  備  一  覧  表

名            称番  号
熱      式



施設名 高森高原風力発電所　変電所

感          　　　　知　　　　          器
煙　　　　　　　　　　          式

差動式 定温式 ｽ  ﾎﾟ  ｯ  ﾄ  型 分  離  型
ｲ ｵ ﾝ 化 式 光  電  式 光  電  式

非蓄積 蓄積 非蓄積 蓄積 非蓄積 蓄積
1 変電所 風除室(1) 1 1
2 変電所 風除室(2) 1 1
3 変電所 通路 1
4 変電所 トイレ 1
5 変電所 トイレ 1
6 変電所 湯沸室 1 1
7 変電所 監視室 1 1 1 2 2
8 変電所 書庫 1 1
9 変電所 倉庫 1

10 変電所 制御室 2
11 変電所 INV室 4
12 変電所 蓄電池室 10 2 2

計 1 1 1 3 5 23 3 2 1

備考 AC100V
 DC24V

NiCd
0.45Ah

P-1級 5回線

能美防災
P-1
級

自  動  火  災  報  知  設  備  一  覧  表

番  号 名            称 常用電源
予備電
源・非常

電源
受信機 副受信機 配線 備      考

熱      式

ｽﾎﾟｯﾄ型 ｽﾎﾟｯﾄ型

1

地区
音響
装置

発信
機



施設名 高森高原風力発電所　開閉所

感          　　　　知　　　　          器
煙　　　　　　　　　　          式

差動式 定温式 ｽ  ﾎﾟ  ｯ  ﾄ  型 分  離  型
ｲ ｵ ﾝ 化 式 光  電  式 光  電  式

非蓄積 蓄積 非蓄積 蓄積 非蓄積 蓄積
1 開閉所１Ｆ 風除室 1
2 開閉所１Ｆ 風除室（天井裏） 1
3 開閉所１Ｆ 給湯スペース 1
4 開閉所１Ｆ トイレ前室 1
5 開閉所１Ｆ 男子トイレ 1
6 開閉所１Ｆ 女子トイレ 1
7 開閉所１Ｆ 電気室 1 1 1 3 1
8 開閉所１Ｆ 倉庫 1
9 開閉所２Ｆ 風除室 1

10 開閉所２Ｆ 風除室（天井裏） 1
11 開閉所２Ｆ 倉庫 3 1
12 開閉所２Ｆ 休憩室 1
13 開閉所２Ｆ 休憩室（押入れ） 1

計 1 1 1 7 4 6 2 1

備考 AC100V
 DC24V
0.225Ah

P-2級 3回線
P-2
級

番  号 名            称 常用電源
予備電
源・非常

電源
受信機 副受信機

1

地区
音響
装置

発信
機

自  動  火  災  報  知  設  備  一  覧  表

配線 備      考
熱      式

ｽﾎﾟｯﾄ型 ｽﾎﾟｯﾄ型



施設名 簗川発電所
感          　　　　知　　　　          器

煙　　　　　　　　　　          式
差動式 定温式 ｽ  ﾎﾟ  ｯ  ﾄ  型 分  離  型

ｲ ｵ ﾝ 化 式 光  電  式 光  電  式
非蓄積 蓄積 非蓄積 蓄積 非蓄積 蓄積

1 地上階　機械室 1
2 地上階　休憩室 1
3 地上階　配電盤室 1 3 1
4 地上階　大倉庫 1
5 地上階　主要変圧器室 1
6 地上階　階段室 1
7 地上階　通路 1
8 地下階　水車発電機室 13 1

計 1 1 21 2 1

備考 AC100V
P-2級
5回線

P-2
級

1

地区
音響
装置

発信
機

配線 備      考
熱      式

ｽﾎﾟｯﾄ型 ｽﾎﾟｯﾄ型

自  動  火  災  報  知  設  備  一  覧  表

番  号 名            称 常用電源
予備電
源・非常

電源
受信機 副受信機



施設名 早池峰発電所
感          　　　　知　　　　          器

煙　　　　　　　　　　          式
差動式 定温式 ｽ  ﾎﾟ  ｯ  ﾄ  型 分  離  型

ｲ ｵ ﾝ 化 式 光  電  式 光  電  式
非蓄積 蓄積 非蓄積 蓄積 非蓄積 蓄積

1 地上階　　休憩室 1 1 1
2 地上階　　倉庫 1
3 地上階　　主変圧器室 1
4 地上階　　廊下 1 1 1
5 地下１階　配電盤室 2 1
6 地下２階　水車発電機室 1 1

計 1 1 3 1 4 3 1

備考 AC100V P-2級
P-2
級

熱      式

ｽﾎﾟｯﾄ型 ｽﾎﾟｯﾄ型

番  号 名            称 常用電源
予備電
源・非常

電源
受信機 副受信機

1

地区
音響
装置

発信
機

配線 備      考

自  動  火  災  報  知  設  備  一  覧  表



施設名 岩洞第一発電所
誘  導  標  識

通  路 避難口 階  段 通  路 避難口 階  段
1 １階 1
2 ２階 3 1
3 地下建屋1階 3 3
4 地下建屋2階 1
5 地下建屋B1階 5 3 1

8 7 1 3 2
備考

施設名 四十四田発電所
誘  導  標  識

通  路 避難口 階  段 通  路 避難口 階  段
1 ＰＨ１階 1
2 １階 1 3 7
3 Ｂ１階 2 1 3 1
4 Ｂ２階 1 2
5 Ｂ３階 2 1 2
6 Ｂ４階 1 1 3 1
7 Ｂ５階 2

5 5 10 7 8
備考

施設名 御所発電所
誘  導  標  識

通  路 避難口 階  段 通  路 避難口 階  段
1 １階 1 2
2 Ｂ１階 3 2 3
3 Ｂ２階 1 1 1
4 Ｂ３階 2 2 3
5 Ｂ４階 2 2

7 9 9
備考

施設名 北ノ又発電所
誘  導  標  識

通  路 避難口 階  段 通  路 避難口 階  段
1 Ｂ１階
2 １階 発電所入口 1 岩崎MJ232
3 ２階 配電盤室入口 1 岩崎MJ233

2
備考

番  号 備        考

番  号 備        考

誘      導      灯

誘      導      灯

番  号 備        考

計

名            称
誘      導      灯

備        考

計

名            称

番  号

誘      導      灯

誘 導 灯 及 び 誘 導 標 識 設 備 一 覧 表

名            称

名            称

計

計



施設名 北ノ又第二発電所
誘  導  標  識

通  路 避難口 階  段 通  路 避難口 階  段
1 Ｂ１階 1 1 東芝FKB1105
2 １階 2 東芝FKB1105
3 ２階 1 東芝FKB1105

2 3
備考

施設名 松川発電所
誘  導  標  識

通  路 避難口 階  段 通  路 避難口 階  段
1 Ｂ１階 4
2 １階 2 3
3 ヘッドタンク 2
4 取水口 2

8 5
備考

施設名 柏台発電所
番  号 誘  導  標  識 備        考

通  路 避難口 階  段 通  路 避難口 階  段
1 １階 1 1
2 ２階 1

計 1 2
備考

施設名 施設総合管理所
番  号 誘  導  標  識 備        考

通  路 避難口 階  段 通  路 避難口 階  段
1 事務所１階 2 6
2 事務所２階 3 2
3 事務所３階 3 1
4 大物倉庫 2
5 車庫 1

計 1 8 11
備考

番  号

番  号

誘 導 灯 及 び 誘 導 標 識 設 備 一 覧 表

備        考

誘      導      灯
名            称

計

備        考

誘      導      灯

誘      導      灯

名            称

名            称

計

名            称
誘      導      灯



施設名 四十四田クラブ
番  号 誘  導  標  識 備        考

通  路 避難口 階  段 通  路 避難口 階  段
1 １階 5
2 ２階 1 1
3 ３階 1 1

計 2 7
備考

施設名
番  号 誘  導  標  識 備        考

通  路 避難口 階  段 通  路 避難口 階  段
1 通路 1
2 書庫 1
3 制御室 2
4 INV室 3 3
5 蓄電池室 6 2

計 9 9
備考

施設名
番  号 誘  導  標  識 備        考

通  路 避難口 階  段 通  路 避難口 階  段
1 １Ｆ電気室 2 2 3
2 ２Ｆ倉庫 1 2 1

計 3 4 4
備考

施設名 簗川発電所
番  号 誘  導  標  識 備        考

通  路 避難口 階  段 通  路 避難口 階  段
1 3
2 1
3 1

計 3 2
備考

施設名 早池峰発電所
番  号 誘  導  標  識 備        考

通  路 避難口 階  段 通  路 避難口 階  段
1 1
2 5
3 4
4 1

計 2 9
備考

高森高原風力発電所　変電所

高森高原風力発電所　開閉所

地上階　通路
地上階　階段室

誘 導 灯 及 び 誘 導 標 識 設 備 一 覧 表

名            称
誘      導      灯

名            称

名            称
誘      導      灯

地下１階　階段　

地下階　水車発電機室

地上階　　通路

誘      導      灯

名            称
誘      導      灯

名            称
誘      導      灯

地下２階　階段　
地下２階　水車発電機室



施設名 岩洞第一発電所

1 地上建屋送風機室 6
2 地下建屋 1 31 3

計 1 37 3
備考

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　非常警報設備

番  号 名            称 増幅操作部 備      考
スピーカ

音量調整器



排　　煙　　設　　備　　一　　覧　　表
施設名 施設総合管理所

防火戸自閉装置
感知器

煙感知器

1 １階ロビー 1
2 ２階ロビー 1
3 ３階ロビー 1
4 ２階制御室 1

計 1 3 3
備考

番  号 名            称 連動制御盤
ｼｬｯﾀｰ

自動起動装置

光電式
非蓄積

備      考

1

1
1



排　　煙　　設　　備　　一　　覧　　表
施設名 四十四田クラブ

防火戸自閉装置
感知器

煙感知器

1 １階 1
2 ２階 1
3 ３階 1
4 １階食堂 1

計 1 3 3
備考

1

名            称 連動制御盤

自動起動装置

備      考
ｼｬｯﾀｰ

1

1

光電式
非蓄積

番  号



排　　煙　　設　　備　　一　　覧　　表
施設名 岩洞第一発電所

ＦＤ ＦＤ以外
1 地上建屋送風機室 1 1
2 地下建屋 17 7 4

計 1 18 7 4
備考

備      考
ダンパ

排煙口番  号 名            称 制御盤



避難器具設備一覧表
施設名 施設総合管理所

避難はしご
金属吊下式

1 ３階第一会議室 1
2 ２階制御室 1

計 2
製造会社:城田鉄工㈱
型式番号:は第52-5号
製造年月:昭和62年2月
長さ8.5m
製造会社:城田鉄工㈱
型式番号:は第19-7号
製造年月:平成19年8月

施設名 四十四田クラブ
避難はしご
金属吊下式

1 ２階大広間 1

計 1

備考

製造会社:城田鉄工㈱
型式番号:は第52-5号
製造年月:昭和63年8月
長さ4.6m

番  号 名            称 備      考

番  号 名            称 備      考

備考
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